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ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOSCI WODY
W CHELMSKIM PARKU WODNYM, 22-100 CHEEM, ul. LUBELSKA 133 A

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (Dz. U.
z 2023 r., poz. 338 z pozn. zm.) oraz § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) Pafistwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Chetmie przedstawia zbiorcza roczng oceng jakosci wody w Chelmskim Parku Wodnym

w Chetmie, ul. Lubelska 133 A, za okres od 1 kwietnia 2023 r. do 25 marca 2024 r.

Podstawg do wydania niniejszej zbiorczej rocznej oceny byta analiza:

» parametrow jakosci wody w Chelmskim Parku Wodnym, ocenionych na podstawie wymagan zawartych
w § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230),

»  wynikéw badai wody wykonanych przez zarzadzajacego obiektem,

\:f

zakresu i czgstotliwosei wykonywania badaf wody przez zarzgdzajacego obiektem oraz zastosowanych
metodyk referencyjnych analiz,

»  wynikdéw badan wody na ptywalni wykonywanych przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Chetmie przed wydaniem oceny,

> protokotu kontroli sanitarnej znak NS-HK.9020.2.167.2023 z dnia 28 listopada 2023 r.

W obickeie znajduja si¢ nastgpujace niecki basenowe i urzadzenia wodne: basen rekreacyjny, basen
plywacki, basen do nauki plywania, brodzik dla dzieci, zespdl 4 wanien SPA oraz zespol zjezdzalni. W holu
glownym zlokalizowana jest kasa, szafki depozytowe na obuwie zewnetrzne, za bramkami elektronicznymi znajduja
sig przebieralnie i szatnie (koeduacyjne, meska, damska, dla matek z dzieémi oraz niepetnosprawnych), kabiny do
przebierania, prysznice, sanitariaty oraz toaleta przystosowana dla oséb niepetnosprawnych. Na terenie Chetmskiego

Parku Wodnego znajduje si¢ ponadto strefa saun, zlokalizowane sa sale do squasha, kregielnia, sala do tenisa
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stolowego. W obiekcie znajduja si¢ réwniez wewnetrzne ciagi komunikacyjne, pomieszezenia ratownikow,
pomieszczenia socjalne, pomieszezenia techniczne i technologiczne.

Dla kazdej z niecek wykonano oddzielny system uzdatniania wody ulokowany w podbaseniu skfadajacy sig
z: filtracji wstepnej, filtracji ostatecznej, stacji kontroli parametréw wody (pH, zawartos¢ wolnego chloru, potencjal
redox, temperatura wody), dozymetra koagulantéw, dozymetra korektora pH, dozymetra podchlorynu sodu, lampy
UV oraz regulatora temperatury wody.

28 listopada 2023 r. w Chelmskim Parku Wodnym przeprowadzono kontrole sanitarng w zakresie oceny
warunkéw  higieniczno — sanitarnych i dokumentacji w zakresie higieny komunalnej (protokdt nr
NS-HK.9020.2.167.2023 r.). W dniu kontroli nie stwierdzono nieprawidtowosci.

Zarzadca plywalni w dniu 28 grudnia 2022 r. przedstawil ,Harmonogram badan parametréw wody
basenowej w Chetmskim Parku Wodnym na 2023 r.” w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. Dnia 11
stycznia 2023 r. PPIS w Chetmie uzgodnit przedtozong propozycje dotyczacg termindw i zakresu badan.

Badania jakosci wody w Chelmskim Parku Wodnym wykonane w ramach nadzoru sanitarnego przeprowadzane
byty przez Oddzial Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Cheimie, Oddzial
Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno—Epidemiologicznej w Zamosciu oraz Dzial Laboratoryjny Wojewodzkiej
Stacji  Sanitarno—Epidemiologicznej w Lublinie. Badania wykonywane przez zarzadzajacego obiektem
przeprowadzane byly przez J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszezynska 180,
81-571 Gdynia posiadajacym akredytacje PCA Nr AB 079.

W zakres prowadzonych badai wchodzily nastgpujace parametry: utlenialno$é, metnos¢, azotany, chloroform,
STHM, Escherichia coli, ogélna liczba mikroorganizmow w 36°C po 48h, Pseudomonas aeruginosa, gronkowce
koagulazododatnie, liczba bakterii Legionella sp.

Czestotliwos¢ i zakres badan byly zgodne z obowigzujacymi wymogami zawartymi w zalaczniku nr 3
do rozporzadzenia.

Zgodnie z §3 cyt. wyzej rozporzadzenia zarzadca obiektu rejestrowal wyniki pomiaréw jakosci wody na
ptywalni czyli: pH, temperature, stezenie chloru zwigzanego, stgzenie chloru wolnego, potencjat redox,
a takze dokumentowal nadzér pracy urzadzen. Zarzadzajacy zlecal oznaczenie parametrow takich jak potencjat
redox, pH, stezenie chloru zwiazanego i wolnego za kazdym razem przy wykonywaniu badan mikrobiologicznych
w nieckach i cyrkulacjach wody.

W ramach badan przeprowadzonych w ramach kontroli wewnetrznej przez Laboratorium J.S. Hamilton
Poland Sp. z o.0. skontrolowano réwniez jakos¢ cieplej wody uzytkowej w natryskach w szatniach: meskie,
damskiej, rodzinnej damskiej i rodzinnej meskiej. W zbadanych probkach z natryskow nie stwierdzono obecnosei
bakterii Legionella sp.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chetmie po zapoznaniu si¢ z wyzej wymienionymi
sprawozdaniami i raportami z badan jakosci wody oraz wynikami pomiaréw parametréw wody przeprowadzanych

przez zarzadzajgcego Chetmskim Parkiem Wodnym
stwierdza:

jakos¢ wody odpowiadala wymogom okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.

w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) za wyjatkiem:
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- Jednostkowych przekroczen parametréw mikrobiologicznych: ogélnej liczby mikroorganizméw w 36 ° C,

Liczba Pseudomonas aeruginosa w100 ml: liczba gronkowcéw koagulazododatnich w 100 ml. Wartosci

przekroczen zostaty przedstawione w tabelach:

Tabela 1 Ogdlna liczba mikroorganizmow w 36 ° C

Punkt poboru

Wartos¢ parametru (jtk/ml)

Dopuszezalna warto$é
parametru (jtk/ml)

Basen rekreacyjny (niecka) 2,0% 10°[1,6 x 10°:. 2 6 x107] 100
Basen rekreacyjny (cyrkulacja) [,2x102[9,3 x 10%; 1,6 x10?] 20
>3,0x 103
Basen plywacki (niecka) 4,5x 10%[3,5 x 10% 5,7 x10%] 100
1,2 x 107 [9,3 x 10'; 1,6 x10?]
9,3x10?[7,1 x 10% 1,2 x10%]
Brodzik dla dzieci (niecka) 6,2 x 10? [4,6 x 10%; 8,3 x10?] 100
225 [205+247]
299 [273+328]
Brodzik dla dzieci (cyrkulacja) L0 10" [5, 3 10% 9.3 210 20
Basen do nauki plywania 4,5x 107 [3,3 x 10% 6,2 x10%] 100
(niecka) 5,8 x 10° [4,3 x 10%; 7,8 x10?]
3,1 x 10%[2,2 x 10% 4,8 x10?]
Basen do nauki ptywania 9,0x 10" [6,9 x 10'; 1,2 x10%] 20
(cyrkulacja) 3,3x 10" [2,4x 10", 4,6 x10"]
>3,0x10°
Wanna spa nr 2 2,2 % 107 [1,5 x 10% 3.2 x107] 100

Tabela 2 Liczba Pseudomonas aeruginosa

Punlkt poboru

Warto$¢ parametru (jtk/100 ml)

Dopuszczalna warto§é
parametru (jtk/100 ml)

Basen do nauki ptywania 17 [10+28] 0
(cyrkulacja)

Wanna spa nr | 29 [20+42] 0

58 [45+735]
~Wanna spa nr 2 6 [3+14] 0
Wanna spa nr 3 5[2+12] 0
Wanna spa nr 4 6 [3+14] 0
4[1+11]
Tabela 3 Liczba gronkowedw koagulazododatnich

Punkt poboru

Wartos¢ parametru (jtk/100 ml)

Dopuszczalna wartosé
parametru (jtk/100 ml)

Brodzik dla dzieci (niecka)

6 [3;1,4x10"]

0

Zarzadzajacy podejmowal natychmiastowe dziatania naprawcze (zamkniecie niecek i czyszczenie niecek,
wzmozone chlorowanie wody i dolewania $wiezej wody) i zlecal wykonanie badan potwierdzajacych skutecznogé
prowadzonych  dziafah. Poniewaz wszystkie stwierdzone przekroczenia mikrobiologiczne mialy charakter
krotkotrwaty, nie wptynely negatywnie na zbiorczg roczng océne;jakos’ci wody na ptywalni;

- przekroczen parametréw fizykochemicznych: metnoscei, chloroformu, chloru wolnego i chloru zwiazanego

oraz zanizonej wartosci potencjatu redox. Wartosci przekroczen zestawiono w tabelach:
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Tabela 4 Metno§¢

Punkt poboru

Wartoé¢ parametru (NTU)

Dopuszcezalna wartos¢ parametru (NTU)

Brodzik dla dzieci (niecka)

0,60 = 0,12
0,56 £ 0,12

<0,5

Brodzik dla dzieci (cyrkulacja)

0,57+0,12
0,43 + 0,09
0,45+ 0,09
0,35+ 0,07
0,33 £ 0,07

Wanna spa nr |

0,60 £0,12
0,58+£0,12

Wanna spa nr 3

0,58+0,12

<0,5

2

Basen rekreacyjny (niecka)

0,56 + 0,12

<0,5

Basen rekreacyjny (cyrkulacja)

0,32 + 0,07
0,45 + 0,09
0,46 £ 0,09
0,38 = 0,08

<03

Basen do nauki ptywania
(cyrkulacja)

0,36 + 0,07
0,44 + 0,09
0,46 + 0,09

Basen plywacki (cyrkulacja)

0,43 £ 0,09
0,38 +£0,08

Zespot wanien SPA cyrkulacja

0,48 0,10
0,47 0,10
0,40 + 0,08

Tabela 5 Chloroform

Punkt poboru Wartoéé¢ parametru (mg/l) Dopuszczalna wartosé
parametru (mg/l)

Basen rekreacyjny (cyrkulacja) 0,034 £0,014 <0,03

Basen plywacki (cyrkulacja) 0,032 £0,013 <0,03

Brodzik dla dzieci (cyrkulacja) 0,044 + 0,018 <0,03

Basen do nauki ptywania 0,036 + 0,015 <0,03

(niecka) 0,038+ 0,016

Wanna spa nr 3 0,033 +0,014 <0,03

Wanna spa nr 4 0,047 + 0,020 <0,03

Zespot wanien spa cyrkulacja 0,051 £ 0,021 <0,03

Tabela 6 Chlor wolny

Punkt poboru Wartoéé¢ parametru (mg/l) Dopuszczalna wartosé
parametru (mg/l)

Basen rekreacyjny (niecka) 0,80 +0,08 0,3-0,6

0,67 £ 0,09

0,88 +0,09
Wanna spa nr 1 1,06+ 0,15 0,7-1,0
Wanna spa nr 3 1,08 = 0,15 0,7-1,0
Wanna spa nr 4 1,02 £0,15 0,7-1,0
Brodzik dla dzieci (niecka) 0,66 = 0,07 0,3-0,4

0,60 + 0,06

0,59 £ 0,06

0,48 £+ 0,05

0,62 + 0,06
Basen do nauki ptywania 0,72 £0,07 0,3-0,4
(niecka) 0,63 £ 0,06 0,3-067

0,82 +0,08
Basen ptywacki (niecka) 0,69 & 0,07 0,3-0,6
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Tabela 7 Chlor zwiazany

Punkt poboru

Wartos¢ parametru (mg/l)

Dopuszczalna warto§é
parametru (mg/l)

Basen rekreacyjny (niecka) 0,44 + 0,09 Max 0,3
Basen rekreacyjny (cyrkulacja) | 0,46 + 0,1 Max 0,2
Basen ptywacki (cyrkulacja) 0,26 + 0,05 Max 0,2

Tabela 8 Potencjal redox
Punkt poboru

Warto$¢ parametru (mV) Dopuszczalna wartosé

parametru (mV)

Basen rekreacyjny (niecka) 675,7+ 54,1 Min. 750
Basen plywacki (niecka) 706,0 £ 56,5 Min. 750
7160573 Min 750
Basen do nauki ptywania
(niecka)
Brodzik dla dzieci (niecka) 693,0 + 55,4 Min 750
Wanna spa nr 1 702,1 £56,2 Min 750
~Wanna spa nr 2 708,9 + 56,7 Min 750
Wanna spanr3 723,4+ 579 Min 750
Wanna spa nr 4 720,1 + 57,6 Min. 750

W przypadku przekroczen parametréw fizykochemicznych (chloroform oraz metno$é) zarzadca podejmowat
wzmozone dziatania naprawcze prowadzace do doprowadzenia wody do odpowiedniej jakosci (plukanie filtrow,
wymiana wody w nieckach, skorelowanie ilosci koagulantu z czestotliwoscia plukania w poszezegdlnych obiegach
wody) oraz prowadzil zwigkszony monitoring cytowanych wyzej parametrow pozwalajacy na ocene skuteczno$ci
prowadzonych dzialan.

Wartosei jednostkowych przekroczen parametréw mikrobiologicznych i fizykochemicznych nie stanowity
zagrozenia dla osob kapigcych si¢ na plywalni. Zarzadzajacy plywalnig podejmowat natychmiastowe dzialania
naprawcze celem uzyskania odpowiedniej jakosci wody, a takze informowat uzytkownikéw Chelmskiego Parku
Wodnego o wszelkich przekroczeniach parametréw jakosci wody basenowej poprzez zamieszczanie komunikatéw
na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w miejscu widocznym dla 0séb ptywajacych.

W zwigzku z powyzszym oceniono, ze uzytkownicy Chetmskiego Parku Wodnego w Chelmie w okresie

sprawozdawczym korzystali z wody przydatnej do kapieli.

PANSTWOWY POWIATOWY

QDE|

Otrzymuja:
1.  Adresat

2. Urzad Miasta Chelm, ul. Lubelska 65, 22-100 Cheim
3. Aa
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